Stronal1:z5

7 f: A iz "1
i

Pieczec stacji sa'nitarnd~ebfdemiologicznej
PROTOKOL KONTROLI Nr SE.llla — 4140 /98/ 17

Stopnica, dn. 05.10.2017r.
(miejscowo$é | data)
przeprowadzonej przez
lwona Grochowska — Domagata, Barbara Pawelec — Sekcja Nadzoru Srodowiska Pracy, nr. up.1386 /2017
(imig i nazwisko, komorka organizacyjna, nr upowaznienia do wykonywania ¢zynnosci kontrolnych)

Pracownika (-ow) upowaznionego (-ych) przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku

— Zdroju (nazwa organu Panstwowej Inspekcji Sanitarngj)
Kontrolg przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji

Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) w zwiazku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 11§ 2 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257)
l. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany
Urzad Miasta i Gminy Stopnica ul. Tadeusza Ko$ciuszki 2, 28 — 130 Stopnica.

2. Informacja dotyczgca kontrolowanego obiektu
Urzad Miasta i Gminy Stopnica ul. Tadeusza Kosciuszki 2, 28 — 130 Stopnica — Oczyszczalnia Sciekow Falgcin Stary

(peina nazwa/adresftelefonffaks/poczta elektronicznasrodzaj prowadzonej dzialalnodci)

Osoba lub jednostka organizacyjna cdpowiedzialna za przestrzeganie wymagan

Ryszard Zych - Burmistrz
(imig I nazwisko/peina nazwa (inwestor/organ zalozycieiskitw przypadku spotki cywilnej wymieni¢ wszystkich wspoinikow))

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spétii cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspbinikow/telefonfaks/poczta elektroniczna))

NIP/REGON/PKD - odpowiednio 855 — 14 — 77 — 793 / 000551332 /84.11 2

4. Osoba kierujgca podmiotem kontrolowanym:

Ryszard Zych - Burmistrz
(imig i nazwisko/stanowisko) )
Osoba upowazniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*
Mirostaw Rajtar —~ Z-ca Burmistrza
(imig i nazwisko/stanoswvisko/dane upowaznigjgcego/data wydania upowaznienia/nr)
6. Inne osoby, w obecno$ci ktorych przeprowadzono kontrole*
Marta Kapusta — po kierownika Referatu Gospodarki Komunalinej
Izabela Nycz — Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej
Mariusz Szczesniak — Inapektor ds. BHP
(irmie i nazwisko/stanowiskosinne)

Il. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI
Data i godzina rozpoczecia kontroli: 05.10.2017r., godz, 12%°

e

Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* : 28.09.2017r.

Przyczyna odstgpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
Data i godzina zakoriczenia kontroli: :05.10.2017r., godz. 13%°
Czas kontroli obszaru, w ktorym stwierdzono nieprawidiowosci* : 1,5 godz.

U

Zakres przedmiotowy kontroli
Kontrola planowa dotyczgca przepiséw okreslajacych wymagania higieniczne i zdrowotne, warunkow pracy i oceny

narazenia zawodowego pracownikow, a zwlaszcza zapobiegania powstawaniu chorob zawodowych i innych chordb

zwigzanych z warunkami pracy.
7. Wyposazenie uzyte podczas kontroli* : Nie dotyczy (nazwa wyposazenia/nr identyfikacyjny)
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8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania Ilub pobrano prébki do  badan laboratoryjnych**
—nr i nazwa protokoiu/ow*: Nie dotyczy
8. Podczas kontroli wykonano zapis dzwieku lub obrazu* : Nie dotyczy

10. Korzystano™ z wynikéw badan i pomiarow : Nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach: operator urzgdzen oczyszczalni

sciekow oraz konserwator sieci kanalizacyjnej, zapoznanie pisemne z oceng ryzyka zawodowego pracownikow,
badania lekarskie pracownikow, instrukcje ogdine BHP, instrukcje stanowiskowe, instrukcje udzielania | pomocy
przedmedyczne], instrukcja bezpiecznego wykonywania pracy na Oczyszczalni w Falecinie Starym, instrukcja
stanowiskowa bhp w oczyszczalni sciekdw, instrukcja bhp przy pracy w studzienkach i kanatach sieci kanalizacyjngj

oraz w zbiornikach gnilnych, szkolenia BHP pracownikow.
12. Wykaz dokumentdw zatgczonych do protokolu kontroli*: Nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypetniono formularze kontroli : F/HP/02, FIHP/03.

ill. WYNIKI KONTROLI
1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRSfinne informacje istotne dla

ustalen kontroli
Kontrole podjeto po okazaniu legitymaciji stuzbowej oraz upowaznienia do kontrofi Nr 1386/2017. W stosunku do

kontrelowanego podmiotu PPIS w Busku — Zdroju nie prowadzi aktualnie postepowania administracyjnego.

2. Informacje istotne dla ustaleri kontrofi np. stwierdzenia dotyczace stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu

sanitarno-higienicznego
W ramach ustalonego, przedmiotowego zakresu kontroli
w kontrolowanym obiekcie. W trakcie kontroli dokonano przegladu pomieszczen zaplecza socjalnego, higieniczno -

dokonano oceny realizacji ogolnych - wymogow

sanitarnego i pomieszczenia pracy.
Podczas kentroli  skontrolowano Oczyszczalnie Sciekéw w Falecinie Starym. Zadaniem Oczyszczalni jest skuteczna

neutralizacja sciekow z gminy Stopnica celem bezpiecznego i zgodnego z pozwoleniem odprowadzania ich do

odbiornika- rowu melioracyjnego oraz rzeki Stopniczanki.

I. Charakterystyka ogdlna konfrolowanego obiektu:

a) przedmiot dziatalnosci:: Podstawowym procesem technologicznym na Oczyszczalni Sciek_c')w w Falecinie Starym jest
usuwanie zwigzkow organicznych zawartych w $ciekach na drodze ich biologicznej degradacji w stawach biologicznych.

Oczyszczalnia skiada sie z czgéci mechanicznej wyposazone] w kratg plaska, piaskownik, punkt zlewny $ciekéw
dowezonych, pompowni Sciekow, sito piaskownika oraz czesci biologicznej skladajacej sie ze stawu napowietrzanego,
stawu napowietrzno - doczyszczajgcego oraz stawu doczyszczajgcego. Cze$é mechaniczna oczyszczalni jest
zlokalizowana w sasiedztwie czesci biologiczne;j.

Schemat pracy oczyszczalni jest nastepujacy: $cieki doprowadzane sg grawitacyjnie do czesci mechanicznej
oczyszczalni po przeplywie przez kratg, czyszczong regcznie przeplywajg przez piaskowniki i trafiajg do pompowni
éciekow. Na odcinku grawitacyjnym przed czescig mechaniczng do studni stanowigce] punkt zlewny wigczona jest
kontenerowe stacja zlewcza Sciekdw dowozonych. Z pompowni Scieki kierowane sg do zintegrowanego urzgdzenia do
mechanicznege oczyszczania tzw. sitopiaskownika. W jego obrebie nastepuje separacja doptywajgcych wiekszych
czeéci statych oraz sedymentacja mineralnych zawiesin ziarnistych. Z sito piaskownika $cieki przeplywajg do stawu
napowietrzanego i dalej do czesci napowietrzanej drugiego stawu, W stawach napowietrzanych odbywa sie usuwanie
zanieczyszczen w oparciu o niskoobgcigzony osad czynny. Do stawu podawane jest powietrze za posrednictwem
dyfuzorow rurowych oraz aspiratora do zapewnienia dostatecznej ilosci tlenu w procesach biologicznych, jak i dla
dostarczenia dostateczne] ilosci powietrza dia uzyskania prawidiowego mieszania. Nastepnie scieki przeplywajg do
czesci doczyszozajgcej stawu a pozniej do stawu doczyszezajacego. Z tego stawu scieki oczyszczone kierowane sg do
odbiornika do pomiaru ilosci Sciekdw, ktory nalezy dostosowac do nowego max. przepiywu sciekéw. Odwodniony osad
kierowany jest podajnikiem tasmowym do kontenerow ( przyczepa, wywrotka) i wywozony poza teren oczyszczalni
Sciekow — do rolniczego wykorzystania oraz na gminne skiadowisko odpadéw ( wykorzystywany do rekultywaciji

sktadowiska).
Obsiuga oczyszczalni nie wymaga statego nadzoru. Do zadan pracownikow obstugujgcych oczyszczalnie nalezy:

- regulacja i pomiar przeptywu
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- regulacja i pomiar poziomu $ciekdow

- analiza Sciekow

- Zbior rzgsy

- regulacja i naprawa barier _

- obstuga i regulacja systemu napowietrzania

- obstuga i konserwacja kraty oraz sito piaskownika
- kontrola pracy pompowni $ciekéw.

Charakterystyka poszczegdlinych obiektow:
Stacja zlewcza sciekéw dowozonych — zrzut Sciekow dowozonych wozami
kontenerowy punkt zlewny $ciekow, dziatajagcy automatycznie. Z kontenerowego punktu zlewnego $cieki

przeplywajg grawitacyjnie rurociggiem do studni bedacej komorg statego punktu zlewnego, a nastepnie

. asenizacyjnymi odbywa sie poprzez

rurociggiem do sieci kanalizacyjnej podigczonym do komory kraty.

¢ Krata reczna z piaskownikiem
Przepompownia $ciekdw — Zabudowane 3 pompy; zasadnicza,
przy pomocy plywakéw zamontowanych w komorze pomp. Poziom awaryjny jest sygnalizowany sygnatem

wspomagajgcg i awaryjna. Pompy sterowane sg

- Swietlnym i dzwiekowym.
Zintegrowane urzadzenie do mechanicznego oczyszczania §ciekow: sito piaskownik typu SBP — Siuzy do

usuwania ze sciekow wigkszych czesci stalych oraz sedymentacji minerainych zawiesin ziarnistych. Urzadzenie
zainstalowano na wolnym powietrzu, wyposazono w system grzewczy wraz z ociepleniem. Sciek surowy
podawany z przepompowni kierowany jest w urzadzeniu najpierw na sito bebnowe, gdzie nastepuje separacja
skratek. Sg one nastepnie plukane i zageszczane w prasie do skratek. Sciek 0c¢zyszczony na skracie trafia do
piaskownika poziomego, gdzie nastepuje sedymentacja i usuwanie piasku na zewnagtrz przenosnikiem
$limakowym. Urzgdzenie sterowane jest automatycznie z mozliwoscig recznego wiaczania.
¢ Urzadzenie kontrolno ~ pomiarowe:

- pomiar floéci pobieranej wody- dokonywany przez wodomierz znajdujgcy sie w studni wodomierzowej, pomiar
ilosci zuzytej wody dotyczy konteneru socjainego, kontenerowego punktu zlewczego, sito piaskownika oraz

hydrantu p.poz.
- pomiar ilosci ciekdw — rejestrowany przez obstuge oczyszczalni na automatycznej stacji zlewczej.

b) dane o zatrudnieniu: liczba pracownikow zatrudnionych ogotem w urzedzie 41, w Referacie Gospodarki Komunalnej

w Wolicy: 16 0sob, w tym: 3 osoby to konserwatorzy sieci kanalizacyjnej ( 1 operator oczyszczalni $ciekow oraz 2

elektrykow).
Il. W zakresie realizacji 0gdinych wymogaw dotyczgcych higieny pracy ustalono:
a) pracedawca wskazat czynniki szkodliwe w $rodowisku pracy tj. siarkowodér na stanowisku pracy Konserwator sieci

kanalizacyjnej.
Pomiary siarkowodoru nie zostaty przeprowadzone.

b) profilaktyczna ochrona zdrowia: pracownicy posiadajg aktuaine zaswiadczenia lekarskie stwierdzajgce brak
przeciwwskazan zdrowotnych do wykenywania pracy na okreslonym stanowisku: badania wykonywane sg przez lekarza

uprawnionego do przeprowadzania profilaktycznych badan lekarskich - lek. med. Zbigniew Zioto: chordb zawodowych

oraz zgloszen podejrzenia choroby zawodowej nie odnotowano;

¢) pracodawca ocenit i udokumentowat ryzyko zawodowe zwigzane z wykonywang praca; pracownicy zostali zapoznani

z oceng ryzyka oraz z zagrozeniami na stanowiskach pracy
d) dostarczono pracownikom do stosowania $rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajace przed dziataniem czynnikow
chemicznych, biologicznych: odziez, obuwie, kombinezon, maski, miernik wielogazowy.

Maski posiadajg deklaracje zgodnosci, miernik wielogazowy MX4 — certyfikat kwalifikacji dnia 18.09.2017r, miemnik

metanu i siarkowodoru — kalibrowany jest co pot roku, ostatnia kalibracja z dnia 06.07.2017r.

Ponadto pracownicy zaopatrzenia sg w zatrzasniki, uchwyt, statyw bezpleczenstwa, zaczep, szelki, urzadzenie

samohamowne.
Odziez i obuwie robocze wydawane sg zgodnie z kartg norm przydziatu.
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e) zapewnia sig¢ pracownikom niezbedne érodki higieny osobistej, ktorych rodzaj i ilosc jest dostosowana do rodzaju

i stopnia zanieczyszczenia ciata przy okreslonych pracach;
f) pracownicy otrzymujg ze wzgladow profilaktycznych odpowiednie napoje caly rok,
h) odziez robocza jest prana przez pracownika w pomieszczeniu przeznaczonym w zakladzie (pralka, suszarka)

i) instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy: opracowano instrukcje dotyczace udzielania | pomocy przedmedyczngj,,

opracowano stanowiskowe instrukcje bhp, instrukcie sg dostepne dla pracownika;
) pomieszczenia — higieniczno sanitarne: pracodawca zapewnia pomieszczenia higieniczno — sanitarne ( szatnia, pokoj

sniadan, toaleta, prysznic), stan sanitarny i techniczny pomieszczen iurzadzen higieniczno - sanitarnych jest wlasciwy,

m) w pomieszczeniach pracy zapewniono wiasciwy stan sanitarny,
Il W zakresie realizacji wymogow dotyczgcych wystgpowania w $rodowisku pracy szkodliwych czynnikow biclogicznych

oraz ochrona zdrowia pracownikow zawodowo narazonych na te czynniki ustalono:

a) rodzaj obiektu kontrolowanego: oczyszczalnia sciekdw,

b) w zaktadzie wystepuja szkodliwe czynniki biologiczne zaliczane do: grupy 2 i grupy 3;

c) liczba pracownikow wykonujgcych prace w narazeniu na szkodliwe czynniki biologiczne zaliczane do: grupy 2 — 3
mezczyzn, grupy 3 — 3 mezczyzn

d) pracodawca prowadzi rejestr prac narazajacych pracownikow na dziatanie szkodliwego czynnika biologicznego
zaklasyfikowanego do grupy 3 zagrozenia oraz rejestr pracownikow narazonych na czynniki biclogiczne zaklasyfikowane

do grupy 3,
ona pracownikow. systematyczne przeprowadzanie badan profilaktycznych pracownika, stosowanie rgkawic

e) ochr
enie pracownikowi systematycznych szkolert z zakresu profilaktyki w ramach szkolen w dziedzinie

ochronnych, zapewni
bezpieczenstwa i higieny pracy, zapewnienie pracownikowi odziezy roboczej, przestrzeganie higieny.

[V. Ocena realizacji wymogow w zakresie stosowania mieszanin chemicznych:

- w dziatalnosci zawodowej nie sg stosowane mieszaniny chemiczne,
Na terenie obiektu obowiazuje zakaz palenia. Sg znaki stowne i graficzne informujace o zakazie palenia

papierosow i e-papierosow.
3. Nieprawidlowosci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepiséw prawnych, ktére naruszono®:

a) Brak pomiaréw siarkowodoru na stanowisku pracy: konserwatora sieci kanalizacyjnej

Stanowi to naruszenie przepisow § 4 pkt. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011r.
w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodiiwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. Nr 33, poz. 166).

b) W ocenie ryzyka zawodowego nie uwzgledniono zagrozen wystepujgcych przy obsiudze przepompowni

Zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy

4 Dorasne zalecenia, uwagi i wnioski : Nie wniesiono

IV.UWAGI | ZASTRZEZENIA 0SOB UCZESTNICZACYCH W KONTROLI

1. Omowiono wyniki kontroli, dokonano/ rie-dokenans-wpisu do ksigazki kontroli/dziennika-budewy™
2 \WhniesieRe/nie wniesiono** uwag i zastrzezen do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupetnienia do protokofu - rantesione/nie naniesiono

(podac. numer strony protokofu, okredlenia lub wyrazy bledne i te, ktdre je zastepuja)

4. Za stwierdzone nieprawidlowosci wymienione w protokole w czesci Il pkt 3 lit nie natozono/ralezene™ grzywne

w drodze mandatu karnego na(imig i nazwisko/stanowisko)

w wysokoSci. stownie

(nr mandatu karnega)

(podstawa prawna)
Upowaznienie do naxtadania grzywien w drodze mandatu karnego nr

z dnia

wydane przez

(nazwa organu Panstwowej Inspekgji Sanitarney)
6 Osoba ukarana zostata pouczona o prawie odmowy przyjgcia mandatu.

Z tego prawa skorzystata/nie skorzystata™
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7. Dane osoby odmawiajgcej przyjecia mandatu

(imig | nazwisko/adres)
8. Protokét zostat sporzagdzony w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach

9. Ztrescig protokolu kontroli zapoznano sig/rie-zapeznano-sie **
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Czytelny podpis kontrolujacego (-ych)
V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU

Protokét kontroli sanitarnej otrzymatem(- am) w dniu 17.10.2017r. T T—
- T q‘=7 1 TOPNICA
L uS. Q‘V Taoe”s;a“o cruby (2, 2 -130 Siopnica
l/ mgr Maiagﬂagu s swseens S S DL 9 ag 00, fax 41/377 96 9.
(czytelny podpis osobyod.bierajqcejpror%o g(gc‘zgs:g m.\‘if‘{%r’ﬁun""’:l ;1uv;“’f?'g'30\’.;27

W trakcie kontroli wykorzystand/nie-w-)dfrepz-ystaﬂe formularze kontroli** F/HP/02- Ocena realizacji ogdlnych
wymogow w kontrolowanych zakladach pracy, F/HP/03 - Ocena realizacji wymogoéw w zakresie wystepowania w Srodowisku pracy

szkodliwych czynnikéw biologicznych oraz ochrony zdrowia pracownikéw zawodowo narazonych na te czynniki.
POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doreczenia niniejszeqo protokotu kontroli maogq zostac zgfoszone zastrzezenia
do ustaleri stanu faktycznego..
Wyniki kontroli dotyczq warunkéw skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na kazdym etapie postepowania ma prawo wgladu w dokumeniacje w siedzibie wiasciwej stacji

sanitarno-epidemiologiczney.
Poinformowano strong o przysfugujacych jef prawach zgodnie z art. 6, 7, 8, 9, 10, 11 Kp.a
* w przypadku odpowiedzi negalywnej nalezy wpisac ,nie dotyczy”

" niewfasciwe skreslic¢






