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L.dz. sadsesaasers
Podlasek, dn. 02.11.2021r.,

(migjscowosé i data)

Zal .l Emam

przeprowadzonej przez

Starszy Asystent Anna Trzcina
Milodszy Asystent Olga Karcz
Sekcja Nadzoru Higieny Srodowiska

Numer upowaznienia do wykonywania czynnosci kontrolnych 1020 /2021

(imig i nazwisko, komdrka organizacyjna, nr upowaznienia do wykonywania czynnosci kontrolnych)

Pracownika (-6w) upowaznionego (-ych) przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju,
28-100 Busko-Zdréj, ul. Stefana Batorego 2.

(nazwa orgunu Paristwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. | ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panistwowej Inspekcji
Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 195) w zwigzku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 11§ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 735 ze zm.)

. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:
Gmina Stopnica, ul. Ko$ciuszki 2, 28-130 Stopnica, tel. 41 377 98 00, fax. 41 377 96 05

(pelna nazwasadrestelefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotyczaca kontrolowanego obiektu:
Wodociagg Publiczny PODLASEK — zbiorowe zaopatrzenie ludno$ci w wode do spozycia
(peina nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej dzialalnosci) ’

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagafi:

mgr Marta Kapusta Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

(imig | nazwiskoipeina nazwa (inwestor/organ zalotycielskit praypadiu sp6iki cywilnej wymienic wszystkich wspdlnikiow)

Gmina Stopnica ul. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica tel. 41 377 98 00, fax. 41 377 96 06

(adres zamieszkania / siedziby (w przypadku spotki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspdinikow/telefon/faks/poczia elektroniczna)

4. NIP/REGON/PKD - odpowiednio
NIP: 655-17-68-527 REGON: 291010783

5. Osoba kierujgca podmiotem kontrolowanym:

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica

(imig i nazwisko/stanowiska)

6. Osoba upowazniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* - z upowaznienia Burmistrza
mgr Marta Kapusta Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
(imig i nazwisko/stanowisko/dane upowazniajgcego/data wydania upowasnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecnosci ktérych przeprowadzono kontrolg* Izabela Nycz Kierownik Brygady Pracownikéw

Magdziarz Franciszek - konserwator

(imig i nazwisko/stanowisko/inne)
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Il. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI
1. Data i godzina rozpoczecia kontroli: 02.11.2021r. godz. 09
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie dotyczy

3. Przyczyna odstgpienia od zawiadomienia: nie stosuje si¢ przepiséw ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo
przedsigbiorcéw (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 162).

4. Data i godzina zakonhczenia kontroli: 02.11.2021r., godz. 10
5. Czas kontroli obszaru, w ktérym stwierdzono nieprawidtowosci* - nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola przestrzegania przepiséw okreslajacych wymagania higieniczne
i zdrowotne w zakresie prowadzonej dzialalnosci dt. wodociagu publicznego Podlasek.

7. Wyposazenie uzyte podczas kontroli* nie dotyczy

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano prébki do badan laboratoryjnych**
— nr i nazwa protokoluw/6w* nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dZzwigku lub obrazu* nie dotyczy

10. Korzystano* z wynikéw badan i pomiaréw: nie dotyczy

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: sprawozdania z wynikéw badan jakosci wody

12. Wykaz dokumentow zalaczonych do protokotu kontroli* nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypeliono formularze kontroli — nr: nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla
ustalen kontroli:

Gmina utworzona Uchwata Nr XVII/79/72 Wojewodzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 1972 .

2. Informacije istotne dla ustalen kontroli np. stwierdzenia dotyczace stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu
sanitarno-higienicznego:

Pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Stopnica wazne do dnia 31 grudnia 2030 roku, wydane decyzjg Starosty
Buskiego znak: RLO — 6223/25/10 z dnia 04.01.2011r., zezwalajace na szczegdlne korzystanie z wod, polegajace na
poborze wody podziemnej z gminnego ujecia wody w Podlasku gm. Stopnica, powiat buski, pobor wody z ujecia nie
moze przekracza¢ wielkosci: Qér.d. = 420,63 m3/d; Qmax d = 841,25 m3/d; Q h. max. = 35,05 m3/h.

Dane o wodociagu:

Dhugosé sieci wodociggowej — 14,5 k.

llo$¢ przylaczy - 343 szt.

Produkcja wody w 2020 roku wyniosta 53 600 m*/rok

Produkcja wody za IIT kwartaty 2021 roku — 50 114 m?

Srednia dobowa produkcja wody w 2019 r. wynosi — 146,85 m*/dobg

Liczba ludnosci zaopatrywanej w wode ok. 1066 os6b.

Sprzedaz wody z uj¢cia Podlasek dla:

- Zagaje Kikowskie gm. Solec-Zdr6j: ok. 180 m*/ miesiac.

Obstugiwane miejscowosci: Podlasek, Smogorzéw, Topola, Konary, Prusy.

Chlorowanie wody prowadzone okresowo, stosowany roztwér podchlorynu sodu, Pomieszczenie chlorowni posiada
osobne wejécie, wentylacje grawitacyjna, umywalka z biezaca wodg. Do dozowania roztworu podchlorynu sodu
stosowany przeno$ny chlorator (1 urzadzenie dla wodociagu Podlasek i Strzatkow). Pracownicy posiadaja odziez
ochronna.

Ujecie wody stanowia dwie studnie wiercone o glgbokosei po 70 m. Do gromadzenia wody shuzy zbiornik wiezowy
o pojemnosci 200 m?®, potozony w miejscowosci Konary. Woda grawitacyjnie i za pomocg pomp rozprowadzana
rurociggiem do odbiorcow.
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W budynku stacji wodociagowej wydzielono pomieszczenie WC wyposazone W umywalke z biezaca woda,
pomieszczenie sterowni, hydrofornig. Armatura wodociagowa w dobrym stanie sanitarnym. Zabezpieczenia studni
prawidtowe, zabezpieczone pokrywa zewngtrzng, metalows, zamykana na kt6dke. Wywietrzniki zabezpieczone
siatkami. Teren ujecia ogrodzony, ogrodzenie wykonane z materialu trwalego, oznakowany tablicg informacyjna

o strefie ochrony bezposredniej ujgcia wody. Apteczka pierwszej pomocy medycznej zapewniona.

Prowadzona jest wewnetrzna kontrola jakoéci wody do spozycia przez ludzi. Sprawozdania laboratoryjne z wynikow
badan realizowanych wedlug ustalonego harmonogramu, przekazywane PPIS w Busku-Zdroju na biezaco. Zakres
badan zgodny z wymaganiami rozporzadzenia. Zgodnie z ustalonym harmonogramem pob6r probek wody do badan
w ramach kontroli wewngtrznej zaplanowano na marzec, czerwiec, wrzesien, paZdziernik i grudzien 2021r.

Sprawozdania laboratoryjne z wynikéw badan zrealizowanych wedlug ustalonego harmonogramu na 2021 rok:
sprawozdanie z badan: Nr LBW/89/2/21 z dn. 15.03.2021r., Nr LBW/368/2/21 z dn. 29.06.2021r., Nr LBW/775/2/21
z dn. 04.10.2021r.

W badanym zakresie jako$¢ wody spetnia wymogi okreslone w czeéci A i B zalgeznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez tudzi
(Dz.U. 2017 r. poz. 2294).

W dniu kontroli stan sanitarno-higieniczny na terenie ujecia nie budzi zastrzezen.

Poinformowano o przystugujacych prawach wynikajacych z art. 7,8,9,10,11 Kpa.

3. Nieprawidtowosci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepiséw prawnych, ktére naruszono* nie dotyczy

4. Dorazne zalecenia, uwagi i wnioski: Nalezy poinformowa¢ PPIS w Busku-Zdroju o wykonaniu prac naprawczych dt.
szachtéw studziennych.

IV.UWAGI I ZASTRZEZENIA 0SOB UCZESTNICZACYCH W KONTROLI

1. Oméwiono wyniki kontroli, dokonano/ nie-dekenane wpisu do ksiazki kontroli/dziennika-badewy**
5. Waiesione/nie wniesiono** uwag i zastrzezen do opisanego w protokole stanu faktycznego

..............................................................................................................................................

(podaé: numer strony protokolu, okredlenia lub wyrazy blgdne i te, kidre je zastepujq) -
7a stwierdzone nieprawidtowosci wymienione w protokole w czgéei 11T pkt 3 lit...... nie natozono/aalozene™® ¥ grzywng
w drodze mandatu karnego na— nie dotyczy (imig i nazwisko/stanowisko) w wysokosci - nie dotyczy stownie - nie
dotyczy (nr mandatu karnego) - nie dotyczy (podstawa prawna) - nie dotyczy

4. Upowaznienie do nakladania grzywien w drodze mandatu kamegonr.............. Zdnia. ..

wydane przez - nie dotyczy
(nazwa organu Paristwowej Inspekcji Sanitarnej)

5. Osoba ukarana zostata pouczona o prawie odmowy przyjecia mandatu.
Z tego prawa skorzystala/nie skorzystala** nie dotyczy
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6. Osoba ukarana zostala pouczona o prawie odmowy przyj¢cia mandatu.
Z tego prawa skorzystala/nie skorzystata** - nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiajacej przyjecia mandatu — nie dotyczy
8. Protokot zostal sporzadzony w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach
9. Z tredcig protokotu kontroli zapoznano si¢/nie-zapeznane-sie **

10. W przypadku odmowy podpisania protokofu nalezy wpisa¢ powéd odmowy podpisania protokotu - nie dotyczy

(czytelny podpis os6b obecnych podczas kontroli)

Yl odfuesie. (12 v/

(G e )

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU

Protokoét kontroli sanitarnej otrzymatem(-am) w dniu: 4 W Z/ v,

..............................................................................................................................................

W trakcie kontroli warkerzystane/nie wykorzystano formularze kontroli** .................ccoooeiiiii

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty dorgczenia niniejszego protokotu kontroli moggq zostaé zgloszone zastrzezenia do ustales
stanu fakiycznego. Wyniki kontroli dotyczq warunkéw skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli,
Sirona na kazdym etapie postepowania ma prawo wglgdu w dokumentacje w siedzibie wiasciwej stacji sanitarno-
epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej nalezy wpisaé ,, nie dotyczy"

** niewfasciwe skresli¢



