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‘
Wolica dn. 02.11.2021r.

(miejscowosé i data)

przeprowadzonej przez

Starszy Asystent Anna Trzcina
Mlodszy Asystent Olga Karcz
Sekcja Nadzoru Higieny Srodowiska

Numer upowaznienia do wykonywania czynnos$ci kontrolnych 1019 /2021

(imig i nazwisko, komdrka organizacyjna, nr upowaznienia do wykonywania czynnosci kontrolnych)

Pracownika (-6w) upowaznionego (-ych) przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju,
28-100 Busko-Zdr¢j, ul. Stefana Batorego 2.

(nazwa organu Paristwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafistwowej Inspekcji
Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 195) w zwiazku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r. poz: 735 ze zm.)

. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:
Gmina Stopnica, ul. Ko$ciuszki 2, 28-130 Stopnica, tel. 41 377 98 00

(pelna nazwa‘adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotyczaca kontrolowanego obiektu:
Wodociag Publiczny WOLICA — zbiorowe zaopatrzenie ludnosci w wode do spozycia
(peina nazwa/adres/telefon/faks/poczia elektronicznasrodzaj prowadzonej dzialalnosci)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagan:

mgr Marta Kapusta Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

(imig i nazwisko:pelna nazwa (inwestorsorgon zalozycielski'w przypadku spolki cywilnej wymieni¢ wszystkich wspdlnikéw)

Gmina Stopnica ul. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica tel. 41 377 98 00

(adres zamieszkania / siedziby (w przypadku spotki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspéinikéw/telefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP/REGON/PKD - odpowiednio
NIP: 655-17-68-527 REGON: 291010783

5. Oscba kierujaca podmiotem kontrolowanym:

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica

(imig i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upowazniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* - z upowaznienia Burmistrza
mgr Marta Kapusta Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
(imig i nazwisko stanowisko dane upowazniajgcego data wydania upowaznieniasnr)

7. Inne osoby, w obecnosci ktérych przeprowadzono kontrolg* Izabela Nycz Kierownik Brygady Pracownikéw,

Magdziarz Franciszek - konserwator

(imig | nazwisko/stanowisko/inne)
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ll. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI
1. Data i godzina rozpoczecia kontroli: 02.11.2021r. godz. 104
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie dotyczy

3. Przyczyna odstgpienia od zawiadomienia: nie stosuje si¢ przepiséw ustawy z dnia 6 marca 2018r.
Prawo przedsigbiorcow (t.j. Dz, U. 2021r. poz. 162).

4. Data i godzina zakoriczenia kontroli: 02.11.2021r. godz. 11%°
5. Czas kontroli obszaru, w ktérym stwierdzono nieprawid}o'woéci* - nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola przestrzegania przepiséw okreslajacych wymagania higieniczne
i zdrowotne w zakresie prowadzenia dzialalnosci, dt. wodociggu publicznego w Wolicy.

7. Wyposazenie uzyte podczas kontroli* nie dotyczy

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano prébki do badan laboratoryjnych**
- nr i nazwa protokotu/6w* nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dzwigku Iub obrazu* nie dotyczy

10. Korzystano* z wynikéw badan i pomiaréw: nie dotyczy

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: sprawozdania z wynikéw badan jakosci wody
12. Wykaz dokument6éw zataczonych do protokolu kontroli* informacja o wodociagach

13. Podczas kontroli wypemiono formularze kontroli —nr: nie dotyczy
1. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla
ustalen kontroli: Gmina utworzona Uchwata Nr XVI1/79/72 Wojew6dzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 8
grudnia 1972 r.

2. Informacje istotne dla ustalen kontroli np. stwierdzenia: dotyczace stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu
sanitarno-higienicznego:

Pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Stopnica wazne do dnia 31 grudnia 2034 roku, wydane decyzja Starosty
Buskiego znak: RLO.6341.44.2014 z dnia 31.12.2014r., zezwalajace na pobér wody z istniejacego ujecia zrédet,
zlokalizowanych 'w miejscowosci Wolica gm. Stopnica, w ilodci: Qmax r. = 397 850 m3/ rok; Qd &r. =1090m3/d;
Qh.max. =110 m3/h.

Ujgcie wody ze Zrédliska w Wolicy zbudowane jest na ciagu zrédet rzeki Stopniczanki. Komora ujecia - rurociag
perforowany, ulozony w obsybee filtracyjnej. Przykrycie rurociagu i zrédet stanowi konstrukcja zelbetonowa,
zainstalowano 5 wilazéw oraz wywiewki wentylacyjne. Woda z drenazu odprowadzana jest do komory zbiorczej.
Zbiornik wyréwnawczy zlokalizowany pomigdzy komors ujgcia i pompownia. Pompy glebinowe usytuowano
w studniach z krggéw betonowych i osadzone na glgbokosci okoto 1,50 m ponizej poziomu wody w Zrodlisku. Pompy
pracujg naprzemiennie-tloczg wod¢ poprzez budynek stacji uzdatniania wody do zbiornikéw wyréwnawczych
usytuowanych poza ujeciem. Ujgcie posiada dwa zbiorniki wyréwnawcze o objetosci 300 m? kazdy.

Dane o wodociagu:

Dtiugos¢ sieci wodociggowej gléwnej — 98,21 km.

Tlos¢ przylaczy - 1730 szt.

Liczba ludnosci okoto 5606 mieszkancow.

Produkcja wody z ujecia w 2020 roku wyniosta 304 760 m?
Produkcja wody za IIT kwartaty 2021 roku — 217 880 m3
Srednia dobowa produkcja wody wynosi — 834,96 m3

Obstugiwane miejscowosci: Biatoborze, Bosowice, Borek, Mariampol, Czyzéw, Dzieslawice, Folwarki, Falecin Nowy,
Falgein Stary, Jastrzebiec, Katy Nowe, Katy Stare, Klgpie Dolne, Klepie Goéme, Mietel, Nowa Wies, Stopnica,
Suchowola, Szczeglin, Szklanow, Wolica, Zaborze, Zerniki Dolne.
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Przed wprowadzeniem wody do sieci wodociagowej stosuje sie dezynfekcj¢ podchlorynem sodu. Pomieszczenie
chlorowni posiada osobne wejscie (z korytarza), wentylacje grawitacyjng, umywalke z biezaca woda. Do dezyfekcji
wody urzadzenie chlorator typ C-53. Pracownicy posiadajs odziez ochronng. W budynku stacji wodociggowej
wydzielono pomieszczenie WC wyposazone w umywalke z biezaca woda, pomieszczenie sterowni. Budynek stacji
w dobrym stanie technicznym. Studnie zabezpieczone pokrywami zewnetrznymi, zanykanymi na kiodke.
Wywietrzniki zabezpieczone siatkami. Szachty studzienne:czyste. Teren ujgcia ogrodzony (ogrodzenie wykonane
z materiatu trwalego), zamykany, oznakowany tablicg informacyjng o strefie ochrony bezposredniej ujgcia wody.
Apteczka pierwszej pomocy medycznej zapewniona.

Monitoring jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez iudzi w ramach kontroli wewnetrznej prowadzony przez
zarzgdce wodociggu. Zgodnie z ustalonym harmonogramem pobor prébek wody do badan z wodociggu publicznego
Wolica zaplanowano na marzec, czerwiec, wrzesien, paidziél"hiki grudzien 2021r. W biezacym roku do dnia kontroli
zrealizowano wykonanie badar jakosci wody zgodnie z ustalonym harmonogramem, tj.: sprawozdania z badaf
Nr LBW/90/2/21 z dn. 15.03.2021r., Nr LBW/370/2/21 z dn. 29.06.2021r., Nr LBW/774/2/21 z dn. 04.10.2021r.

W badanym zakresie jakos¢ wody z wodociagu publicznego Wolica spelnia wymogi okreslone w czesci A i B
zalacznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294). '

3. Nieprawidlowoséi stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepiséw prawnych, ktére naruszono* nie dotyczy

4. Dorazne zalecenia, uwagi i wnioski: nie dotyczy

IV.UWAG! 1| ZASTRZEZENIA OSOB UCZESTNICZACYCH W KONTROLI

1. Omoéwiono wyniki kontroli, dokonano/ nie-dekenane wpis1 do ksigzki kontroli/dziennika-budowy**

. -Whaiesicro/nie wniesiuno** uwag i zastrzezen do opisaneg s w protokole stann faktycznego

to

.................................................................................................................................................

(podaé: numer strony protokolu, okreslenia lub wyrazy bledne i te, ktdre je zastgjqu)

4.Za stwierdzone nieprawidlowosci wymienione w protokole w czesei 11 pkt 3 lit....... nie nalozono/nalezene™*
grzywne w drodze mandatu karnego na — nie dotyczy (imie i nazwisko/stanowisko) w wysokosci - nie dotyczy
stownie - nie dotyczy (nr mandatu karnego) - nie dotyczy (podstawa prawna) - nie dotyczy

5.Upowaznienie do naktadania grzywien w drodze mandatu kimego nr.............. zdnia.,....ooooeiiiiiinnn
wydane przez - nie dOt}’CZ}/ (nazwa organu Panstwowej inspekcji Sunitarnej)
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6. Osoba ukarana zostata pouczona o prawie odmowy przyjecia mandatu.
Z tego prawa skorzystata/nie skorzystata** - nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiajace]j przyjecia mandatu — nie dotyczy
8. Protokot zostat sporzadzony w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach
9. Z trescia protokotu kontroli zapoznano si¢/nie-zapeznane-sie **

10. W przypadku odmowy podpisania protokotu nalezy wpisa¢ powéd odmowy podpisania protokohu - nie dotyczy

(czytelny podpis 0s6b obecnych podcezas kontroli)

fezytelnyxarpts ngvoiijg:ega {-ych)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU

Protokot kontroli sanitarej otrzymatem(-am) w dniu: 4 . M . Z/ 74

........... LR O - S SOOI

(czytelny poapis osoby odbierajgcej protokd! i pieczeé podmiotu)

W trakcie kontroli wdkerzystane/nie wykorzystano formularze Kontroli**..........c..ovvunieeieeneieie et

(hazwasnr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doreczenia niniejszego protokotu kontroli mogq zostaé zgloszone zasirzezenia do ustaler
stanu faktycznego. Wyniki kontroli dotyczq warunkéw skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na kazdym etapie postgpowania ma prawo wglgdu w dokumentacje w siedzibie wiasciwej stacji sanitarno-
epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej nalezy wpisaé ,, nie dotyczy"

** piewlasciwe skreslic



