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Pieczgé'stacyi sanitarmo-epidemiologicznej

PROTOKOL KONTROLI Nr SE.Ia — 4260/ 21 /20

Strzatkéw, dn. 09.06.2020 1.

(miejscowoss i data)

przeprowadzonej przez

Anna Trzcina

Tomasz Goczo6l

Sekcja Nadzoru Higieny Srodowiska

Numer upowaznienia do wykonywania czynnosci kontrolnych 463 /2020
(imig i nazwisko, komdrka orgamizacyjna, nr upowaznienia do wykonywania czynnosci kontroinych)

Pracownika (-6w) upowaznionego (-ych) przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju,
28-100 Busko-Zdr6j, ul. Stefana Batorego 2.

(nazwa organu Pavistwowef Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolg przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust, | ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 59 ze zm.) w zwigzku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 11§ 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 . poz. 256 ze zm.)

INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Gmina Stopnica, ul. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica, tel. 41 377 98 00, fax. 41 377 96 06
(peina nazrwa/adres/ielefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotyczaca kontrolowanego obiektu:
Wodocigg Publiczny Strzatkéw — zbiorowe zaopatrzenie ludnoéci w wode do spozycia
(peina nazwa/adres/relefon/faks/paczta elektroniczna/rodzaj prowadzonef dzialainosci)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagan:
mgr Marta Kapusta Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

(imig i nazwisko/petna nazwa (inwestor/organ zalozycielski/w przypadicu spolki cywilnej wymienié wszystkich wspdinikiw)

Gmina Stopnica ul. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica tel. 41 377 98 00, fax. 41 377 96 06
(adres zamieszkania / siedziby (w praypadiu spotki cywilnej adresy zamieszkania wszystiich wspolnikéw/telefon/faks/poczia elektroniczna)

4. NIP/REGON/PKD - odpowiednio
NIP: 655-17-68-527 REGON: 291010783

5. Osoba kierujaca podmiotem kontrolowanym:

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica

(imig i nazwisko/stanowisko)

8. Osoba upowazniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* - z upowaznienia Burmistrza
mgr Marta Kapusta Kierownik Referaty Gospodarki Komunalnej

(imig i nazwisko/stanowisko/dane upowaziniajgcego/data wydania upowaznienia/ny)

7. Inne osoby, w obecnosci ktérych przeprowadzono kontrole*

Magdziarz Franciszek - konserwator

(imig i nazwisko/stonowisko/inne)
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ll. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI
1. Data i godzina rozpoczecia kontroli: 09.06.2020 r. godz. 12"
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy

3. Przyczyna odstgpienia od zawiadomienia: nie stosuje si¢ przepiséw ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
Prawo przedsiebiorcéw (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1292).

4. Data i godzina zakonczenia kontroli: 09.06.2020 r., godz. 13%
5. Czas kontroli obszaru, w ktérym stwierdzono nieprawidlowosci* - nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli:

Kontrola przestrzegania przepiséw okreslajacych wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie prowadzonej

dzialalnosei, dt. wodociagu publicznego w Strzatkowie.

7. Wyposazenie uzyte podczas kontroli* nie dotyczy

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano prébki do badan laboratoryjnych**
—nr i nazwa protokotu/6w* nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dzwigku lub obrazu* nie dotyczy

10. Korzystano* z wynikéw badan i pomiaréw: nie dotyczy

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: wynika badan jakosci wody, informacja o wodociggach, pozwolenie
wodnoprawne.

12. Wykaz dokumentéw zalaczonych do protokotu kontroli* aktualna informacja o wodociagach

13. Podczas kontroli wypeiono formularze kontroli — nr:  nie dotyczy
III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla
ustalen kontroli: Gmina utworzona Uchwalg Nr XVI1/79/72 Wojewddzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 8
grudnia 1972 r.

2. Informacje istotne dla ustaler kontroli np. stwierdzenia dotyczace stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu
sanitarno-higienicznego:

Pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Stopnica wazne do dnia 31 grudnia 2030 roku, wydane decyzja Starosty
Buskiego znak: RLO — 6223/24/10 z dnia 03.01.2011 r., zezwalajace na szczegdlne korzystanie z wod, polegajace na
poborze wody podziemnej z ujecia wody Strzatkow, zlokalizowanego w miejscowosci Strzatkéw gm. Stopnica, powiat
buski, pobér wody z ujecia nie moze przekracza¢ wielko$ci: Qér.d. = 591,0m*/ d, Qmax d = 786,0 m*d, Q h. max. =
37,0 m* h.

Dane o wodociagu:

Diugoséé sieci wodociagowej — 17 km.

Ilos¢ przylaczy - 282 szt.

Produkcja wody z ujecia w 2019 roku wyniosta 40 660 m*/rok

Produkcja wody za I kwartaly 2020 roku - 7 132 m?

Srednia dobowa produkcja wody (2019 r.) wynosi — 111,40 m*/dobe
Liczba ludno$ci zaopatrywanej w wode: ok. 908

Obstugiwane miejscowosci: Strzatkoéw, Kuchary, Szezytniki, Skrobaczow.

Ujecie wody w Strzatkowie sklada sig¢ ze studni zasadniczej Nr 2 oraz ze studni Nr 1 o glgbokosei 100 i 110 metrow.
Pobér wody ze studni glebinowych odbywa sig przy pomocy pomp glebinowych zamontowanych w studniach, woda
ze studni podawana jest rurociggami do zbiornikéw o objetosci 150 m?® kazdy. Nastgpnie woda doplywa grawitacyjnie
do sieci wodociaggowej zaopatrujacej miejscowosci Kuchary, Szczytniki, Skrobaczéw oraz ze zbiornikéw woda
za pomoca zestawu hydroforowego pompowana jest do sieci wodociagowej zaopatrujgcej miejscowos¢ Strzatkow.
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Chlorowanie wody prowadzone okresowo, stosowany roztwér podchlorynu sodu. Pomieszczenie chlorowni posiada
osobne wejscie, wentylacje grawitacyjna, umywalke z biezacg wodg. Do dozowania roztworu podchlorynu sodu
stosowany przenosny chlorator (1 urzadzenie dla wodociggu Podlasek i Strzatkow). Pracownicy posiadajg odziez
ochronng. W budynku stacji wodociagowej wydzielono pomieszczenie WC, pomieszczenie sterowni, hydrofornie.
Studnie zabezpieczone pokrywami zewnetrznymi, zamykanymi na kiédke. Wywietrzniki zabezpieczone siatkami,
Szachty studzienne przeznaczone do odnowienia w biezacym miesiacu - zgodnie z informacjg przekazang w trakcie
kontroli przez Panig Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Marte Kapusta. Teren ujecia ogrodzony (ogrodzenie
wykonane z materiatu trwalego), oznakowany tablica informacyjng o strefie ochrony bezposredniej ujecia wody.
Apteczka pierwszej pomocy medycznej zapewniona. W dniu kontroli stan sanitarno-higieniczny na terenie ujecia nie
budzi zastrzezen.

Monitoring jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w ramach kontroli wewngtrznej prowadzony przez
zarzadcg wodociagu. Zgodnie z ustalonym harmonogramem pobér prébek wody do badan z urzadzenia
wodociggowego zaplanowano na marzec, czerwiec, wrzesien, pazdziernik i grudzied 2020 .

W biezgcym roku do dnia kontroli zrealizowano wykonanie badan jakosci wody zgodnie z ustalonym harmonogramem,
tj.: sprawozdania z badan Nr Ib/207/S/20 z dn. 23.03.2020 r., préba pobrana dn. 11.03.20 . Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju ria podstawie przedstawionego przez Gmine Stopnica sprawozdania z wynikéw
badan wody wydat 1 oceng o jakosci wody stwierdzajacg przydatnosci wody do spozycia przez ludzi.

W ramach kontroli urzedowej PPIS w Busku-Zdroju do dnia kontroli przeprowadzit 2 badania Jjakosci wody z punktéw
monitoringowych, tj.: sprawozdanie z badari: Nr Ib/55/N/20 z dn. 14.02.2020 r oraz Nr Ib/152/N/20 z dn. 01.06.2020 r..
Na podstawie sprawozdaf z wynikéw badan jakosci wody w ramach kontroli urzedowej Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydat 2 oceny o jakosci wody stwierdzajace przydatnosci wody do spozycia przez
ludzi.

W badanym zakresie jako$¢ wody z ujecia Strzatkéw spelnia wymogi okreslone w czesci A i B zalacznika nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagaf dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294),

Poinformowano o przystugujacych prawach wynikajacych z art. 7,8,9,10,11 Kpa.

3. Nieprawidlowosci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepiséw prawnych, ktére naruszono* nie dotyczy

4. Dorazne zalecenia, uwagi i wnioski: nalezy pisemnie poinformowaé PPIS w Busku-Zdroju o wykonaniu prac
naprawczych dt. szachtéw studziennych.

IV.UWAGI 1 ZASTRZEZENIA OSOB UCZESTNICZACYCH W KONTROLI
1. Oméwiono wyniki kontroli, dokonano/ nie-dekenane wpisu do ksigzki kontroli/dziennika-budews**
2. Wniesiene/niec wniesiono** uwag i zastrzezen do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupehienia do protokotu —naniesiene/nie naniesiono**
(podaé: numer strony protokolu, okreslenia lub wyrazy bledne i te, ktore je zastepujg)
4. Za stwierdzone nieprawidtowosci wymienione w protokole w czesci I1I pkt3lit......, nie natozono/natezene**
grzywne w drodze mandatu karnego na — nie dotyczy (imie i nazwisko/stanowisko)
w wysokosci - nie dotyczy stownie - nie dotyczy  (wr mandatu kamego) - nie dotyczy  (podsiawa prawna) - nie dotyczy

4. Upowaznienie do nakladania grzywien w drodze mandatu karnego nr.... z dnia. . -wydane przez - nie dotyczy
(nazwa organu Paristwowej Inspekcji Sanitarnej)

5. Osoba ukarana zostata pouczona o prawie odmowy przyjecia mandatu.
Z tego prawa skorzystata/nie skorzystata** nie dotyczy
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6. Osoba ukarana zostata pouczona o prawie odmowy przyjecia mandatu.
Z tego prawa skorzystata/nie skorzystala** - nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiajacej przyjecia mandatu — nie dotyczy
8. Protokét zostat sporzadzony w 2 jednobﬁzmiqcych egzemplarzach
9. Z trescig protokotu kontroli zapoznano s}@/ﬂie—zapezaaae-sie i

10. W przypadku odmowy podpisania protokotu nalezy wpisa¢ pow6d odmowy podpisania protokotu - nie dotyczy

~
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V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU
Protokét kontroli sanitarnej otrzymatem(-am) w dniu: ,// D. W RO f

...........................................................................................................................................

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doreczenia niniejszego protokolu kontroli mogq zostaé zgloszone zastrzezenia do ustaler:
stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczq warunkéw skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na kazdym etapie postgpowania ma prawo wglgdu w dokumentacje w siedzibie wiasciwej stacji sanitarno-
epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej nalezy wpisaé ,, nie dotyczy"

** niewlasciwe skresli¢



